
力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年3月18日 星期一

位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換 位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換

位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換 位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換

位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換 位置： 1F戶外 說明： 井水深井泵浦更換

位置： B1F/制服間 說明： 井水深井泵浦電源檢查 位置： B1F/制服間 說明：
井水深井泵浦電源

檢查

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年3月19日 星期二

位置：
5F/三溫暖設

備區
說明： 女湯泵浦安裝 位置：

5F/三溫暖設備

區
說明： 女湯泵浦安裝

位置： B2F/空調機房說明：
CWP-1連軸橡膠墊片

更換
位置：

5F/三溫暖設備

區
說明： 女湯泵浦安裝

位置：
R1F露天設備

區
說明： CXP-3軸承更換 位置： R1F露天設備區 說明： CXP-3軸承更換

位置： B2F/空調機房說明：
CWP-1連軸橡膠墊片

更換
位置： B2F/空調機房 說明：

CWP-1連軸橡膠墊片

更換

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年3月20日 星期三

位置： 12F 說明： 火警連動測試 位置： 13F 說明： 火警連動測試

位置： 3F 說明： 火警連動測試 位置： 12F 說明： 火警連動測試

位置： 1F 說明： 火警連動測試 位置： 3F 說明： 火警連動測試

位置： 1F 說明： 火警連動測試 位置： 1F 說明： 火警連動測試

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年3月21日 星期四

位置： 說明： 水錘吸收器施做 位置： 說明： 水錘吸收器施做

位置： 說明： 水錘吸收器施做 位置： 說明： 水錘吸收器施做

客房1018 客房1018

客房1018 客房1018

GEC-E02(A)


