
力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年4月15日 星期一

位置：
R1F/露天設

備區
說明： 熱泵主機2號機修繕 位置： R1F/露天設備區 說明： 熱泵主機2號機修繕

位置：
R1F/露天設

備區
說明： 熱泵主機2號機修繕 位置： R1F/露天設備區 說明： 熱泵主機2號機修繕

位置：

位置：
R1F/露天設

備區
說明： 熱泵主機2號機修繕 位置： R1F/露天設備區 說明： 熱泵主機2號機修繕

R1F/露天設

備區
說明： 熱泵主機2號機修繕 位置： R1F/露天設備區 說明： 熱泵主機2號機修繕

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年4月16日 星期二

說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 1F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： 2F 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 3F 說明：
緊急照明燈電池更

換

 

位置： 3F 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 5F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： 2F 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 2F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： 1F

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年4月17日 星期三

位置： 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： R1F 說明：
緊急照明燈電池更

換
R1F

緊急照明燈電池更

換

11F

位置：

7F

說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 11F 說明：

位置： 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 11F 說明：
緊急照明燈電池更

換

8F

位置： 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 7F 說明：
緊急照明燈電池更

換

GEC-E02(A)



力揚機電工程股份有限公司 
施  工  日  報  表

工程名稱: 日月潭力麗酒店大館新建工程 填表日期 113年4月18日 星期四

位置： 3F 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 3F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： B1F/中控室 說明： 消防探測器測試 位置： 3F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： 3F 說明： 緊急照明燈電池更換 位置： 13F 說明：
緊急照明燈電池更

換

位置： B1F/車道 說明： 消防探測器測試 位置： B1F/中控室 說明： 消防探測器測試

GEC-E02(A)


